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2. WSz utfirdad av ackrediterat faboratorium med sluten sparfilm med filter
fepist AAPFORTEN UPPAATTAD UTSKAIFTSOATUM
2007-05-16 2007-05-16 Rapportblad 1 (1)
MATNINGEN UTFORD AT UPPDRAGSNARL
Kenneth Holmstrém 1148781:1
Viktoravigen 16
19143 Sollentuna
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Viktoriavigen 16
19143 Sollentuna
BESTALLARE
Sollentuna kommun, P1 8
RAPPORTMOTTAGARE
Kenneth Holmstrém
Sollentuna kommun, P1 8
Beskrivning av mitningen
Mitningen ér utférd med spirfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfirdad av Statens
strilskyddsinstitut.
Detektorema exponerade under tiden 2007-02-01 - 2007-04-27,
De ankom till Gammadata och férbehandlades 2007-04-30. De miittes 2007-05-14.
Fastighetsdata for provningsplatsen
Matplatsadress: Viktoriavigen 16, , 19143 Sollentuna
Fastighetsbeteckning: Hostblomman 9
Ligenhetsnummer: Blibetong: Nej
Byggnadstyp: Villa Byggnadsir: 2006
Vendlatonstyp: Virmedtervinning Radonitgirdsforhillande:
Husgrundstyp: Platta pd mark Plan m. boutrymmen: 2
Fastighetsdata har limnats av Kenneth Holmstrém, som ocksd intygat att métanvisningarna foljts.
Uppmiitta radongashalter
Detektor  Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mitvirde Bg/m?
862207 Vardagsrum Bottenplan 40 +/-10
862294 Sovrum 1 trappa upp 30 +/-10
Provningsresultat
Arsmedelvirde: 30 Bq/m’ (Becquerel per kubikmeter)
Radonhatien | besaden varierar pd grund av vaderlek och boendevanor.

Kommentar till mitningen Arsmedeivirdet har dirfdr antagits ha en osikerhet av 40%.
Riktvirdet for minniskors hilsa ir 200 Bq/m® (avser drsmedelvirdet)
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; For ytterligare information, vinligen se baksidan.
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2 Dneoir Hele (Blekirosisk signaim) . gammadata
Signering av analysansvarig vid Gammadata Mitteknik AB Box 15120 - 750 15 UPPSALA
Drenna rapport fdr endost dterges i sin helet, om inte Tel 016-480 58 00 - Fax 018-35 58 88

utfardande labaratorium | forvég skriftfipen godkdnt annot. E-post radon@gammadatase - Internet www.gammadata se



